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Légende :  
D : Diamètre nominal du compteur d’eau  

5D : La longueur minimale exigée en amont entre le compteur d’eau et la valve doit être d’au moins 5 fois le diamètre 
nominal du compteur d’eau en place.  

2D : La longueur minimale exigée en aval entre le compteur d’eau et la valve doit être d’au moins 2 fois le diamètre 
nominal du compteur d’eau en place. 

 

Exemple :  
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4 po   
Longueur minimale exigée en amont  
entre le compteur et la valve = 20 po  

Longueur minimale  
exigée en aval  

entre le compteur  
et la valve = 8 po   
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